vrak Tarih ve Sayisi: 09/12/2024-17489

ESART A.S. CEVRE LABORATUVARI

‘ Organize Sanayi Bolgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazan / ESKISEHIR

Tel - Faks : 0222 236 10 47

Test

ESKISEHIR SU ATIKSU ARITMA TESISLERI SAN. TIC. A.S. TS ENISO IEC 17025

AB-0417-T
AB-0417-T
ANALIZ RAPORU N
24/1171
Rapor Tarihi : 03.12.2024
Numune / Rapor No 1 24/1171 1224
Miisteri Ad1 : EOSB Mudiirluga
Adres: Org. San. Bol. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazan ESKISEHIR
Tel: 02222361080 Faks: 022223601 29
- Gelis Analiz
NUMUT! o e 2 is Sekli: i o
UMUNE Tarihi: 29.11.2024 Gelis Sekli: Elden Teslim Tarihi: 29.11.2024
Numunenin Adi ve Tarifi : EOSB Miidarlagi - imigehir Depo
Alimis Sekli : Anlik numune
Alims Tarihi 1 29.11.2024  09:30
Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Numune Alma Personeli
Aciklama : 1000 ml (p) kapta Mihtrsiiz - Korumasiz olarak getirilmig ve 10:14 civarinda laboratuvarimiza kontrol numunesi olarak teslim
edilmistir. Numune seffaf ve tortusuzdur.
. . i insani Tiiketim Amach Sular]
Parametre Birim Analiz Metodu Analiz Sonucu Hakkinda Yonetmelik
EK-1
Amonyum mg/L Kit metodu <0,02 0,5
Arsenik (As) mg/L EPA 200.7 0,0061 0,01
Bakir (Cu) (A) mg/L EPA 200.7 <0,05 2
Cinko (Zn) (A) mg/L EPA 200.7 <0,05 -
(Coziinmiis Oksijen (A) mg/L SM 4500 0 H 11,44 -
Demir (Fe) (A) mg/L EPA 200.7 <0,05 0,2
Florir (F) (A) mg/L SM 4110 B 0,48 1,5
iletkenlik (A) = . us/cm SM2510B 527 2500
Kadmiyum (Cd) (A) mg/L EPA 200.7 <0,05 0,005
Kalsiyum - mg/L Kit Metodu 46,4 -
Kloriir (A) mg/L SM 4110B 13,73 250
Kursun (Pb) (A) ! ) mg/L EPA 200.7 <0,05 0,01
Magnezyum / mg/L Kit Metodu 358 -
Nitrat (A) mg/L SM4110B 33,99 50
Nitrit (A) mg/L SM4110B <0.1 0,5
pH(A) - TS EN ISO 10523 7.54 6.5-9.5
Renk (A) " | Pt-Co SM2120C <5 -
Serbest Klor mg/L. Kit Metodu 0,388 -
Sicaklik (A) oC SM 2550 B 13,9 -
Siyaniir s mg/L Kit Metodu <0,01 0,05
Siilfat (SO4) (A) mg/L SM4110B 25,89 250
Toplam Klor mg/L Kit Metodu 0,399 -
Toplam Krom (A) mg/L EPA 200.7 <0,05 0,05
Toplam Sertlik Fr Kit Metodu 25.098 -
(*) lle isarctli olan analizler Cevre, Schircilik ve Iklim Degisikligi Bakanh@: Yeterlik ve Akreditasyon kapsamindaki analizlerdir (A) ile isarethi olan analizler valnizea Akreditasyon kapsamindaki analizierdir. Diger analizler
Cevre, Schircilik ve Iklim Degigikligi Bakanhin Yeterlik ve Akreditasyon kapsami disindadir. Numune alma iglemi TS EN ISO 5667-10 gore Cevre, Schircilik ve [klim Degisikligi Bakanligindan numune alma egiumi alan
vetkili personel tarafindan gergeklestinlmektedir.  p: plastik Miisteri talcbi Gizerine. Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0.05 yerine cihazda okunan sonug vazilarak, kapsam dist olarak venlmistir
Bu raporda lan verilen numune al dan la za L kadar olan siiregte prosedirlerin uygulanmasi ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi
alana aittir. Magteni find al bilgilerin, gl gegeriliini etkileyebilecegi. verilen bilgilerin numune ile uyumlu ol vb. gibi d lard ye ait larda olugabilecek dan lab rmiz

sorumlu degildir. Sonuglar numunenin teslim alindig hali igin gegerlidir

Deney laboratuvar: olarak faaliyet gosteren ESART A.S. Cevre Laboratuvarimiz, TURKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarasi ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardina gére akredite edilmistir. Tirk
Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarnmn tanmirhig k Avrupa Akreditas) Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsithkli
tanima anlagmas) imzalamistir. Deney ve/veya dlciim sonuclary, k=2 %95 giiven arahigindaki genisletilmis dlciim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metotlars bu raporda verilmistir.

Esart A.S. Cevre

Laboratuvart Mihrii Deneyi Yapan Raporu Hazirlayan Laboratuvar MﬂSurd
T

AR Y
$el;‘£]A ]E‘ Nazan CEYLAN 8%
[«i——

Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kuflanilamaz.

Bu rapor Esart A'$. Gevre Laborstuvan ‘fun ybzih izni olmadan gogalulamaz
Anatiz sonviglus analiz yapilan ve rapords ddh gegen numuneye  aittir
Bu rapor 2 orijinal niisha olarak hazarlanmustr, 1,00 noshas: migteride 1,00 noshas Esat A.§. Cevre Laboratuvan 'nda arsivienmektedis

Imzasiz ve muhursiz raporlar gegersizdir
FO1-PR20/06/01/01.08.2023
Yayn Tarthi: 14.01.2015



